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Skala: Nr
rysunku

Instytut Hematologii i Transfuzjologii
ul. Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa

Przebudowa i remont pomieszczeń w celu utworzenia pracowni cytostatyków oraz
przeniesienie zlikwidowanych pomieszczeń w inne miejsca wraz z przebudową

instalacji wewnętrznych
Instytut Hematologii i Transfuzjologii, ul. Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa,

dz. nr ewid. 2/39, 2/71, 2/76, 2/81, obręb 1-10-75, jedn. ewid. 146513_8

Wojciech Świerczyński

ul. Pietrusińskiego 12 lok.9

42-207 Częstochowa

mgr inż. arch. Katarzyna WierzbaOpracował: 02.2019

02.2019

LEGENDA

ściany istniejące

rozbiórka płytek ściennych do wys. parapetu 0,90m

rozbiórka płytek ściennych wysokości 2,00m

wyburzenia i rozbiórki

rozbiórka sufitów podwieszanych

drzwi do demontażu

bruzdy w warstwach podłogowych
pod proj. ściany

rozbiórka warrstw podłogowych do stropu
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H=2,50m
sufity podwieszany

do demontażu
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H=2,95m
sufit podwieszany

do częściowego demontażu
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RZUT PARTERU
rozbiórki 1:100 A3


