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depozyt ubrań chorych
24.8m2

przedsionek
3.4m2

korytarz
62,36m2

pom. centr. dyspozytor.
56.0m2

wentylatornia
63.1m2

K1
klatka schodowa

21.4m2

skład porządkowy
8.4m2

kabina sanitarna
4.7m2

pom. socjalne
21,54m2

rozdzielnia NN
61.1m2

pom. UPS
40.6m2

szatnia personelu
54,94m2

węzeł cieplny
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komora kurzowa
2,1m2

K2
klatka schodowa

23.1m2

przedsionek
4,93m2

umywalnia
19.3m2

kabina sanitarna
4.3m2
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szatnia personelu
67,3m2

H=3,25m

pom. ekipy sprzątającej.
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wentylatornia
96,5m2

komora kurzowa
18,2m2

umywalnia
29,0m2

korytarz -1/C
85,46m2

K3
klatka schodowa

21.4m2

archiwum
49.46m2

przedsionek
3,82m2

HPHP

pom. gosp.
10,38m2
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Inwestor:

Faza:

Branża:

Temat:

Wojciech Świerczyński

ul. Pietrusińskiego 12 lok.9

42-207 Częstochowa

specjalność 
instalacyjna

Skala: Nr
rysunku

PROJEKT WYKONAWCZY
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tel. 882 - 147 - 538

Sanitarna

Rzut Piwnicy - instalacja wodociągowa
1:100 WK1

Sprawdziła: mgr inż. Kamila Dziubek SLK/2573/POOS/09

mgr inż. Seweryn UrbańskiProjektował: SLK/3876/POOS/11
specjalność 
instalacyjna

2.2019

2.2019

Instytut Hematologii i Transfuzjologii

ul. Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa

Przebudowa i remont pomieszczeń w celu utworzenia pracowni cytostatyków 

oraz przeniesienie zlikwidowanych pomieszczeń w inne miejsca wraz z  
przebudową instalacji wewnętrznych  

Instytut Hematologii i Transfuzjologii, ul. Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa,  
dz. nr ewid. 2/39, 2/71, 2/76, 2/81, obręb 1-10-75, jedn. ewid. 146513_8  


