
OBUDOWA CENTRALI

Z KAŻDEJ STRONY DO EI 60

ODLEGŁOŚĆ CZERPNI OD

WYRZUTNI NA ŚCIANI MIN. 1,5m
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227 m3/h
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182 m3/h
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W3-336

W3-336

90 m3/h

W6-595

W3-334

W6-594

N3-308

N3-314

50 m3/h

W6-595

W3-329

W3-337

W6-594

W3-348

N3-304

909 m3/h

U3-369

W3-336

W3-346

W6-594

50 m3/h

W6-595

N3-296

50 m3/h

W6-595
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227 m3/h
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N3-307

N3-305

W3-336
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W3-325
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U3-368
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W6-597

U3-367

U3-366

2 Pa

909 m3/h

U3-363

U3-361
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2 Pa

909 m3/h

S3-354
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W6-594

50 m3/h

W6-595

S3-355
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W3-335

W6-594

S3-356

W3-324

W3-322
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W3-321

4 Pa

909 m3/h

W3-320

W3-319

W3-317

4 Pa

909 m3/h
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N3-292

N3-293
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W6-594

W3-334

W3-336
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50 m3/h

W6-595
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227 m3/h
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227 m3/h
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N3-289
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909 m3/h

S3-359

182 m3/h

W3-338

W3-349
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CENTRALA SYSTEM 3

WŁĄCZNIK WENTYLATORA

ZLOKALIZOWAĆ NP.: REJESTRACJI

wc K

12,30 m2

K1

klatka schodowa

21,30 m2

pokój badań

15,10 m2

poczekalnia 0/A

11,91 m2

pokój badań chirurg

20,56 m2

skł. porz.

4,81 m2

wc personelu

3,75 m2

wc personelu

6,04 m2

przedsionek

10,39 m2

K2

klatka schodowa

16,86 m2

sklepik

7,51 m2

skł. porz.

2,51 m2

skł. porz.

2,51 m2

wc M

8,91 m2

wc K

9,08 m2

wc NPS

4,96 m2

pokój zabiegowy

16,55 m2

pokój zabiegowy

17,70 m2

pokój badań

18,95 m2

pokój badań

19,02 m2

pokój badań

18,37 m2

pokój badań

19,02 m2

pokój badań

18,37 m2

pok.piel.  oddziałowej

19,65 m2

pok. śniadań

12,13 m2

pok. kier. przychodni

18,93 m2

mag. bielizny

3,81 m2

II-8

piel. epidemiol.

PCV

18,99 m2

II-9

piel. naczelna

PCV

18,36 m2

II-11

sekretariat medyczny

PCV

14,71 m2

II-10

pokój lekarzy

PCV

19,61 m2

II-7

korytarz

PCV

5,08 m2

II-12

pokój lekarzy

PCV

13,60 m2

HALL główny

91,44 m2

korytarz/poczekalnia 0/A

145,33 m2

II-5

szatnia

gres

8,31 m2

II-6

rejestracja

gres

18,06 m2
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INSTALACYJNY

SZACHT

kurtyna pożarowa EI 60

kurtyny powietrzne
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EI 60

KLAPA P.POŻ. EI 60

MONTOWANA W ŚRODKU

Inwestor:

Faza:

Branża:

Temat:

Wojciech Świerczyński

ul. Pietrusińskiego 12 lok.9

42-207 Częstochowa

specjalność

instalacyjna

Skala:

Nr

rysunku

PROJEKT WYKONAWCZY

M odern E ko

tel. 882 - 147 - 538

Sanitarna

Rzut Parteru - instalacja wentylacjhi mechanicznej cz.2/2

1:50

W3

Sprawdziła:

mgr inż. Kamila Dziubek
SLK/2573/POOS/09

mgr inż. Seweryn Urbański
Projektował:

SLK/3876/POOS/11

specjalność

instalacyjna

2.2019

2.2019

Instytut Hematologii i Transfuzjologii

ul. Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa

Przebudowa i remont pomieszczeń w celu utworzenia pracowni cytostatyków

oraz przeniesienie zlikwidowanych pomieszczeń w inne miejsca wraz z

przebudową instalacji wewnętrznych

Instytut Hematologii i Transfuzjologii, ul. Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa,

dz. nr ewid. 2/39, 2/71, 2/76, 2/81, obręb 1-10-75, jedn. ewid. 146513_8

UWAGI !!!

PRZED ROZPOCZĘCIEM

MONTAŻU KANAŁÓW

NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ

MOŻLIWE KOLIZJE

Z ISTNIEJĄCYMI INSTALACJAMI
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